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มทช. 101-2545 

มาตรฐานงานคอนกรีต และคอนกรีตเสริมเหล็ก 
--------- 

 

ขอบขาย  มาตรฐานนี้ครอบคลุมถึงงานโครงสรางของสิ่งกอสราง ดังตอไปนี ้ อาคารทั่วไป สะพาน ที่ขังน้าํ และ
เขื่อน เปนตน นอกจากรายการประกอบแบบเฉพาะงาน จะระบุเปนอยางอืน่ 

 

1. ขอกําหนดสําหรับวัสดุกอสราง และการทดสอบ (SPECIFICATIONS AND TESTS FOR MATERIALS)  
 

1.1 ปูนซีเมนต 
1.1.1 ปูนซีเมนตที่ใชในงานกอสรางโครงสรางทัง้หมด ใหใชปูนซีเมนตปอรตแลนด ตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 15 : มาตรฐานปนูซีเมนตปอรตแลนด ซึ่งแบงเปนประเภทตาง ๆ ดังนี ้
1.1.1.1 ประเภท 1  เปนปูนซเีมนตปอรตแลนดธรรมดา สําหรับใชในการกอสรางทั่วไป 
1.1.1.2 ประเภท 2  เปนปูนซีเมนตปอรตแลนด ที่ใหความรอนเพียงปานกลาง และมีความตานทานตอ

ซัลเฟตปานกลาง 
1.1.1.3 ประเภท 3   เปนปนูซีเมนตปอรตแลนด ประเภทเกิดแรงสูงเร็ว (HIGH EARLY STRENGTH 

PORTLAND CEMENT) สําหรับใชในงานคอนกรีตที่ตองการใหรับน้ําหนกัไดเร็ว 
1.1.1.4 ประเภท 4  เปนปูนซเีมนตปอรตแลนด ประเภทใหความรอนต่ํา 
1.1.1.5 ประเภท 5  เปนปูนซเีมนตปอรตแลนด ประเภทซัลเฟตไดสูง 
 

1.2 ทราย  
1.2.1 ตองเปนทรายน้ําจืดหรือทรายบก ที่มีเม็ดหยาบ คม แข็งแกรง สะอาดปราศจากวัสดุอ่ืน เชน เปลือก

หอย ดิน เถาถาน และสารอนิทรียตาง ๆ เจือปน 
1.2.2 ทรายที่ใชในการกอสรางจะตองมีคาพกิัดความละเอยีด (FINENESS MODULUS)ต้ังแต 2.3 ถึง 3.1 
1.2.3 ตองผานการทดสอบคุณสมบัติตาม มทช.(ท) 101 : มาตรฐานการทดสอบวัสดุมวลผสมคอนกรีต 
 

1.3 หินหรือกรวด 
1.3.1 หิน หรือกรวดที่ใชตองแข็งแกรง เหนยีว ไมผุ และสะอาด ปราศจากวสัดุอ่ืนเจือปน 
1.3.2 ขนาดใหญสุดของหิน หรือกรวดที่ใชตองไมใหญกวา 40 มม. และไมใหญกวา 1/5 ของดานในที่แคบ

ที่สุดของแบบหลอ และตองไมใหญกวา ¾ ของชองหางระหวางเหลก็เสริมแตละเสนหรือแตละมัด 
1.3.3 ตองผานการทดสอบคุณสมบัติตาม มทช.(ท) 101 : มาตรฐานการทดสอบวัสดุมวลผสมคอนกรีต 
 

1.4 น้ํา  
1.4.1 น้ําที่ใชผสมคอนกรีตใหใชน้าํประปา 
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1.4.2 ในกรณีทีห่าน้าํประปาไมได ตองเปนน้าํจืดปราศจากสารที่เปนอันตรายตอคอนกรตี และเหลก็เสริม

และตองผานการทดสอบคณุสมบัติตาม มทช.(ท) 104 : มาตรฐานการทดสอบน้ําที่ใชในงาน
คอนกรีต 

 
1.5 คอนกรีต  

1.5.1 ชนิด และกาํลงัของคอนกรีต 
ชนิดของคอนกรีตที่ใชงานในงานกอสราง มีดังนี ้ค1, ค1-2, ค2, ค3 และ ค4 ดังแสดงในตารางที่ 1 
และหากไมมกีารกาํหนดเปนอยางอื่น คอนกรีตที่ใชในโครงสรางทัว่ไป ใหใชชนิด ค1 

 

ตารางที ่1  ชนิดของคอนกรีต และคาแรงอัดประลัยต่ําสุด 
 

แรงอัดประลัยต่ําสุดของแทงคอนกรีตมาตรฐาน ที่
อายุ 28 วัน  (เปนกิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร) ชนิดของ 

คอนกรีต 

จํานวนปูนซีเมนตที่ใช 
ตอคอนกรีต 1 ลบ.ม. 

(เปนกิโลกรัม) ตองไมนอยกวา 
ลูกบาศก 

15x15x15 ซม. 
ทรงกระบอก 
∅ 15x30 ซม. 

ค 1 
ค 1-2 
ค 2 
ค 3 
ค 4 

290 
300 
320 
350 
400 

180 
210 
240 
300 
420 

145 
175 
200 
250 
350 

 
 

1.6 เหล็กเสริมคอนกรีต 
ใหเปนไปตาม มทช. 103 : มาตรฐานเหลก็เสนเสริมคอนกรีต 
 

2. ขอกําหนดในการกอสราง (CONSTRUCTION REQUIREMENTS)  
 

2.1 ปูนซีเมนต  
2.1.1 ปูนซีเมนตที่ใชในงานกอสรางทัง้หมด ถาแบบหรือรายการประกอบแบบเฉพาะงานไมไดกําหนดวา

เปนปูนซีเมนตประเภทใด ใหถือวาเปนปนูซเีมนตปอรตแลนดประเภท 1 ตามขอ 1.1 
2.1.2 ถาใชปูนซีเมนตประเภทเกิดแรงสูงเร็วในการกอสรางของโครงสราง ใหใชปูนซีเมนตปอรตแลนด

ประเภท 3 ตามขอ 1.1 
2.1.3 ตองเปนปนูซีเมนตที่บรรจุถงุเรียบรอย หรือเปนปูนซีเมนตที่เก็บในภาชนะบรรจุของบริษัทผูผลิต 
2.1.4 ปูนซีเมนตบรรจุถุง ตองเก็บไวบนพืน้ที่ยกสูงกวาพืน้ดินอยางนอย 30 เซนติเมตร ในโรงที่มหีลงัคา

คลุม และมีฝากั้นกนัฝนไดดี 
2.1.5 หามใชปูนซีเมนตเสื่อมคุณภาพ เชน ปูนซีเมนตซึ่งแข็งตวัจับกันเปนกอน เปนตน 



 3
2.1.6 ในโครงสรางชิน้เดียวกัน  เชน เสา คาน พืน้  เปนตน หามใชปูนซีเมนตตางประเภทผสมคอนกรีตปน

กัน 
 

2.2  มวลผสม 
ทราย หนิ หรือกรวด ตองกองในลักษณะทีแ่ยกขนาด และปองกนัมิใหปะปนกนั 

 
 

2.3 น้ํา  
2.3.1 ใหใชน้าํประปาตามขอ 1.4 แตถาจําเปนตองใชน้าํที่ขุนมาผสมคอนกรตีแลว   ตองทําน้าํใหใสกอนจึง

นํามาใชได  โดยอาจปฏิบัติดังนี ้ใหใชปูนซีเมนต 1 ลิตร  ตอน้ําขุน 200 ลิตร  ผสมทิ้งไวประมาณ  5 
นาที หรือจนตกตะกอนนอนกนหมดแลว จึงตักเอาน้าํใสมาใชไดแตทั้งนี้ น้ําตองผานการทดสอบ
คุณสมบัติตาม  มทช.(ท) 104  :  มาตรฐานการทดสอบน้ําที่ใชในงานคอนกรีต 

 

2.4 คอนกรีต  
2.4.1 สวนผสมของคอนกรีต ค1, ค1-ค2, ค3 และ ค4  ผูรับจางจะตองเปนผูทดลองทาํสวนผสมนี้ข้ึนเอง

โดยรวมปรึกษากับวิศวกรผูออกแบบ หรือวิศวกรของผูวาจาง ถึงสวนผสมที่เหมาะแกคุณภาพของ
วัสดุเปนคราว ๆ ไป การทดลองหาสวนผสมจะตองทาํลวงหนากอนใชงานคอนกรีตจริงในระยะเวลา
อันสมควร และจะตองแจงถึงอัตราสวนที่ผานการทดลอง และตัดสินใจใชใหผูวาจางทราบกอน 
อยางไรก็ดีการแจงสวนผสมใหทราบนี้ไมเปนการทําใหผูรับจางพนภาระความรับผิดชอบในเรื่อง
คอนกรีตไมไดกําลังตามตองการ 

2.4.2 การเลือกสวนผสมใหถือหลกัดังนี ้
ก. ปูนซีเมนตใหมีไมนอยกวาที่กําหนดไว ตามตารางที ่1 
ข. ปริมาณน้าํใหมีนอยที่สุด เพื่อใหคอนกรีตมีความขนเหลวพอเหมาะไมเหลวเกนิไป และมีความ

คลองตัวในการเท (WORKABILITY) 
ค. อัตราสวนผสม และขนาดของมวลผสม ตองเหมาะสมกบัประเภทของโครงสรางและการใชงาน 
 

2.5 การผสมคอนกรีต  
2.5.1 การผสมคอนกรีตในสถานทีก่อสราง ใหผสมดวยเครื่องผสม และการผสมแตละครั้งใหผสมตอ

ปูนซีเมนต 1 หรือ 2 ถุง 
2.5.2 สําหรับเครื่องผสมที่มีความจุ 1 ลูกบาศกเมตร หรือนอยกวา ตองใชเวลาผสมนานอยางนอย 1 ½ 

นาที และใหเพิ่มระยะเวลาผสม 15 วินาที ทกุ ๆ ความจุที่เพิ่มข้ึน 0.5 ลูกบาศกเมตร หรือเศษของ
ลูกบาศกเมตร 

2.5.3 เครื่องผสมตองหมนุดวยความเร็วสม่าํเสมอตามที่ผูผลิตกําหนดอัตราความเร็วที่ขอบนอกควร
ประมาณ 1 เมตร ตอวินาท ี
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2.5.4 การนับเวลาทีใ่ชผสมใหเร่ิมนับเมื่อใสมวลวัสดุตาง ๆ ที่ใชผสมทัง้หมดลงในเครื่องผสมแลว 
 

2.6 การลําเลียงและการเทคอนกรีต  
2.6.1 ตองตรวจดูแบบหลอ และการวางเหลก็เสริมวามัน่คง และถูกตองตามแบบรายละเอียดพรอมทัง้ทํา

ความสะอาดใหปราศจากเศษวัสดุที่อยูในแบบที่จะเท และอุดรอยรั่วตาง ๆ เพื่อมิใหน้าํปนูหนอีอก
เรียบรอยแลวจึงจะทําการเทคอนกรีตได 

2.6.2 การลําเลยีงและการเทคอนกรีตตองทําดวยความระมัดระวัง ไมใหเกิดการแยกตัวของคอนกรีต 
2.6.3 คอนกรีตที่ผสมแลวตองรีบนําไปเทลงในแบบ โดยเร็วกอนที่คอนกรตีนั้นจะแข็งตวั (ไมควรเกนิ 30 

นาท)ี และตองระมัดระวงัมใิหเหลก็เสริมเคลื่อน หรือเปลี่ยนไปจากตําแหนงเดิม 
2.6.4 ถาหากเทคอนกรีตในโครงสราง สวนหนึง่สวนใดไมเสร็จในรวดเดียวแลวตองหยุดเทคอนกรีตตามที่

วิศวกรผูควบคุมงานของผูวาจาง กาํหนดหรือตามตําแหนง ดังนี ้
ก. สําหรับเสา ที่ระดับไมเกิน 7.5 เซนติเมตร ตํ่าจากทองคานหวัเสา 
ข. สําหรับคาน  ที่กลางคานโดยใชไมกั้นตั้งฉาก   ในกรณีที่คานซอยตัดกับคานหลกัตรงบริเวณ   

กึ่งกลางชวงใหเลื่อนรอยตอในคานออกไปอีกระยะ 1 เทาของความลึกของคานหลัก 
ค. สําหรับพืน้ ทีก่ลางแผนโดยใชไมกั้นตั้งฉาก  เมื่อจะเทคอนกรีตตอใหทําผวิคอนกรตีใหหยาบ ตาม

วิธีที่ไดรับการรับรองแลว จนเหน็เม็ดหินโผลโดยตลอด  ปราศจากฝาน้ําปนู  หรือเศษหนิ ปูนทราย 
ที่หลุดรวง ลางผิวที่ทาํหยาบนั้นดวยน้ําสะอาดทนัท ี  กอนเทคอนกรีตใหมใหพรมน้าํที่ผิวคอนกรีต
ใหชื้นแตไมเปยกโชก 

2.6.5 หามเทคอนกรตีในขณะที่มีฝนตกเวนแตจะมีที่ปองกัน 
 

2.7 ทําการใหคอนกรีตแนนตัว  
เมื่อใชเครื่องสัน่สะเทือนชนดิจุม เพื่อทําใหคอนกรีตแนนตัวควรปฏิบัติ ดังนี ้

2.7.1 ใหจุมปลายขึน้ลงตรง ๆ ชา ๆ  การจุมตองจุมจนสุดชั้นคอนกรีตที่เทใหม และเลยเขาไปในชัน้ใต
เล็กนอย 

2.7.2 ใหจุมหัวสัน่สะเทือนเปนจุด ๆ ระยะหางตัง้แต 45-75 เซนติเมตร โดยใชเวลาจุมนาน 5-15 วินาท ี
2.7.3 การถอนหวัสัน่สะเทือนขึน้ ใหถอนชา ๆ ประมาณ 7.5 เซนติเมตร ตอวินาท ี
2.7.4 ในการจุม ตองระวงัอยาใหหวัสั่นสะเทือนถูกแบบหลอและเหล็กเสรมิเพราะจะทาํใหแบบหลอเสยีรูป 

หรือเหล็กเสริมเคลื่อนผิดตําแหนงได 
2.7.5 หามจุมหวัสั่นสะเทือนทิง้ไวนานเกนิไป หรือจุมซ้ําที่บริเวณเดียวกนั เพราะจะทาํใหคอนกรตีแยกตัว

และหามใชเกลี่ยคอนกรีต 
 

2.8 การบมคอนกรีต  
เมื่อเทคอนกรตีเสร็จแลว ในระหวางที่คอนกรีตยังไมแขง็ตัวตองปกคลุมมิใหถกูแสงแดด และกระแส

ลมรอนตองปองกันมิใหคอนกรีตไดรับความสะเทือน และเมื่อพนระยะเวลา 24 ชั่วโมง หรือเมื่อคอนกรีต
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แข็งตัวแลว ตองจัดการบมใหคอนกรีตชุมน้ําอยูตลอดเวลาตอเนื่องกันไมนอยกวา 7 วัน ดวยการใช 
กระสอบชุบน้าํคลุมหรือดวยการขังน้ํา ฯลฯ 

 

2.9 การแตงผิวคอนกรีต  
2.9.1 เมื่อถอดแบบออกแลว ถาเนื้อคอนกรีตมลัีกษณะเปนรูพรุน หรือขรุขระกอนที่จะดําเนนิการตอไปให

แจงผูควบคุมงาน หรือวิศวกรของผูวาจางตรวจสอบพจิารณาเสียกอน 
2.9.2 เมื่อตองการจะฉาบปนูทับผิวหนาคอนกรตี ทาํใหผิวหนาคอนกรีตใหขรุขระ ราดน้ําใหชื้นแลวจงึฉาบ

ปูน เมื่อฉาบปนูเสร็จแลว ใหมีการปองกันผิวหนาแหง เปนเวลาตอเนือ่งไมนอยกวา 3 วัน  
2.9.3 การฉาบปนูภายในของผิวคอนกรีตที่จะใชขังน้ํา ใหฉาบปูนขัดมัน สวนผวิคอนกรีตภายนอกใหฉาบ

ปูนตกแตงใหเรียบรอยหรือตามที่ไดระบุไวในแบบรายละเอียด 
 

2.10  สวนหุมของคอนกรีต  
ถามิไดแสดงไวในแบบรายละเอียดแลว ใหใชสวนหุมคอนกรีตจากผิวไมแบบถึงผิวนอกเหลก็เสรมิ

ดังตอไปนี้ ยกเวนโครงสรางที่สัมผัสดินเคม็ หรือน้ําเค็ม 
พื้น                         1.5  เซนติเมตร 
เสา และคาน           2.5  เซนติเมตร 
เสาตอมอ                4.0  เซนติเมตร 
ฐานราก                  5.0  เซนติเมตร 
 

2.11  การหลอตัวอยางคอนกรตีและการทดสอบ  
  

2.11.1 ในการเทคอนกรีตตองทํา SLUMP TEST  ทุกครั้งที่เปลี่ยนอัตราสวนผสมของน้ํากับปูนซีเมนตหรือผู
ควบคุมงานของผูวาจางเหน็วา คอนกรตีขนหรือเหลวเกินไปวธิีทาํ SLUMP TEST ตองเปนไปตาม 
มทช.(ท) 103 : มาตรฐานการทดสอบการยุบตัวของคอนกรีต คาการยุบตัวของคอนกรีตควรเปนไป
ตามคาทีก่ําหนดไวในตารางที ่2 

 

ตารางที ่2  คาการยุบตัวสําหรับงานกอสรางชนิดตาง ๆ เมื่อใชเครื่องสัน่สะเทือน 
 

คาการยุบตัว (ซม.) 
ชนิดของงานกอสราง 

สูงสุด ต่ําสุด 
ฐานราก 
แผนพื้น, คาน, ผนัง ค.ส.ล. 
เสา 
ครีบ ค.ส.ล.  และผนังบาง ๆ 

7.5 
10 

12.5 
15 

5 
5 
5 
5 

 



 6
2.11.2 เพื่อเปนการตรวจคุณภาพของคอนกรีตวาเปนไปตามขอกําหนดหรือไม ผูรับจางตองจัดหาแบบเหล็ก

มาตรฐานมาหลอตัวอยางคอนกรีต ขนาด 15x15x15 เซนติเมตร หรือทรงกระบอกขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร แลวเก็บตัวอยางคอนกรีตในหนางานนัน้ ๆ ตอหนาผู
ควบคุมงานของผูวาจาง แลวนาํไปเก็บบํารุงรักษาตาม มทช.(ท) 102 : มาตรฐานการเก็บตัวอยาง
คอนกรีตในหนางานและการนําไปบํารุงรักษา ของกรมทางหลวงชนบท 

2.11.3 การเก็บตัวอยางคอนกรีตที่จะทดสอบ ใหเก็บทุกวันเมื่อมีการเทคอนกรีต และอยางนอยตองเก็บ 3 
กอน เพื่อทดสอบกําลังคอนกรีตเมื่ออายุ 28 วัน โดยใชวธิีการเก็บ ดังนี ้
ก. เก็บเมื่อหลอคอนกรีตแตละสวนของโครงสราง เชน ฐานราก เสา คาน และพื้น 
ข. เก็บทุกครัง้ที่มกีารเทคอนกรตีทุก ๆ 50 ลูกบาศกเมตร และเศษของ 50 ลูกบาศกเมตร 
ค. เก็บทุกครัง้เมือ่มีการเปลี่ยนแหลงทราย หรือหนิ-กรวด  สําหรับคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready 

Mixed Concrete) การเก็บใหเก็บที่ปาก กลาง และกนโม จํานวนตัวอยางที่เกบ็ใหเปนไปตามขอ 
ก. และ ข. 

 

2.12  การพิจารณาผลการทดสอบ  
2.12.1 คอนกรีตที่หลอแลว จะยอมรับไดตอเมื่อผลการทดสอบแทงตัวอยางคอนกรีตทดลองมาตรฐาน ที่เกบ็

มาทัง้สามกอนเมื่ออายุครบ 28 วัน นัน้ ตรงตามความตองการขอใดขอหนึง่ในสองขอตอไปนี้ 
ก. กําลังอัดของแทงคอนกรีตแตละกอน ตองไมตํ่ากวาที่กาํหนดไวในตารางที่ 1 ขอ 1.5.1  
ข. ถากอนใดมีกาํลังอัดต่ํากวาที่กําหนดไวในตารางที่ 1 ขอ 1.5.1 แลว กําลังอัดเฉลีย่ของทัง้สาม

กอนนัน้ตองสงูกวาทีก่ําหนดไว ไมนอยกวารอยละ 5 และผลตางของกําลงัอัดของกอนทีม่ีกาํลัง
ตํ่าสุดกับคาทีก่ําหนดไวตองไมเกินรอยละ 10 ของคาที่กาํหนดไว 

 

ในกรณีทีท่ดสอบคาของกําลังคอนกรีตเมือ่อายุ 7 วนั คากําลงัอัดของแตละกอนตองไมนอยกวารอย
ละ 70 ของคาที่กาํหนดเมื่ออายุครบ 28 วัน อยางไรก็ตามการพิจารณาตัดสนิกําลงัคอนกรีตขั้น
สุดทาย ถือเมือ่กอนคอนกรีตอายุครบ 28 วัน เปนเกณฑ 

2.12.2 หากปรากฎวาคาแรงอัดประลัย ของผลการทดสอบดังที่ไดกลาวมาแลว ไมเปนไปตามที่ไดกําหนดไว
ในขอ 1.5.1 ผูรับจางตองสกดั หรือร้ือสวนที่เทคอนกรีตไปแลวนัน้ออกเสียแลวจัดการหลอใหมโดยใช
คอนกรีต ซึ่งมีคุณภาพไดแรงอัดประลัยไมตํ่ากวาทีก่ําหนดไวในขอ 1.5.1 หรือผูรับจางจะตองใชวิธี
ตรวจสอบที่ผูวาจางเห็นชอบ ความเสียหายหรือคาใชจายตาง ๆ ที่เกดิขึ้นเนื่องจากการหลอคอนกรีต
ใหม หรือการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสรางสวนนัน้ ๆ ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบเอง
ทั้งสิน้ จะคิดมลูคาเพิ่มเติมจากผูวาจางไมได 

2.12.3 การทดสอบหาคาแรงอัดประลัยของตัวอยางคอนกรีตมาตรฐานนัน้  ผูรับจางจะตองสงมาใหกรมทาง
หลวงชนบท หรือสวนราชการอื่นใด หรือทีท่ี่ผูแทนผูวาจางสามารถรวมทาํการทดสอบได เปนผู
ทดสอบคาใชจายในการนี้ผูรับจางจะตองเปนผูออกเองทั้งสิน้ 
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2.13 แบบหลอ  

2.13.1 แบบหลอตองทําจากวัสดุทีแ่ข็งแรง ไมผุ ไมคดงอ อาทิ เหล็ก ไม ฯลฯ 
2.13.2 แบบหลอตองเขาแบบใหสนทิ เพื่อกนัน้ําปนูร่ัว ผิวดานในของแบบทีถ่กูกับคอนกรีตตองเรียบและตอง

ลางใหสะอาดกอนลงมือเทคอนกรีตเสมอ 
2.13.3 แบบหลอและนั่งรานรองรับคอนกรีตเหลวตองมั่นคงแข็งแรงพอรับน้ําหนัก และแรงสัน่สะเทือนเมื่อใช

เครื่องสั่นสะเทือนคอนกรีตได โดยไมทรุดตัวหรือแอนตวัจนเสยีระดับ หรือแนว หากเกิดการเสยีระดับ
หรือแนวหรือผิดขนาดจนเหน็วาจะเกิดผลเสียหาย ผูรับจางตองทุบทําลายชิน้สวนนัน้ทัง้ชิน้ แลวหลอ
ใหมใหถูกตองโดยจะคิดมูลคาเพิ่มเติมจากผูวาจางไมได ทั้งนี้มิไดทาํใหผูรับจางพนความรับผิดชอบ
ตอผลเสียหายใด ๆ ที่อาจจะเกิดจากการทบุทําลายชิน้สวนนั้น ๆ 

2.13.4 แบบหลอจะถอดออกไมไดจนกวาจะไดกาํหนดเวลา การถอดแบบตองไมใหคอนกรีตไดรับความ
กระเทือน และใหถือกาํหนดเวลาการถอดแบบดังตอไปนี ้

แบบขางคาน กําแพง ฐานราก                                          2  วัน 
แบบขางเสา                                                                    3  วัน 
แบบลางรองรบัพื้น-คาน                                                 14  วัน 
และเมื่อถอดแลวใหคํ้าตามจดุตาง ๆ ที่เหมาะสมไวอีก      14  วัน 

 
ทั้งนี้ ใหยกเวนในกรณทีี่ใชปูนซเีมนตปอรตแลนดชนิดแข็งตัวเร็ว ซึ่งใหถือกาํหนดถอดแบบไดทั้งหมด
เมื่อคอนกรีตมอีายุครบ 7 วัน 

2.13.5 หามมิใหข้ึนไปทําการกอสรางที่เทคอนกรตีแลวจนกวาจะพน  24 ชั่วโมง  หลงัจากเทคอนกรีตครั้ง
สุดทายแบบหลอสวนนั้น 

2.13.6 แบบหลอที่ร้ือออกแลว กอนที่จะนาํมาใชใหมจะตองทาํความสะอาดและตกแตงใหเรียบรอยเสียกอน
จึงจะนําไปใชอีกได 

 
************* 

 
 

 
 

 


