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บทที่ 6 การอนุรักษพลังงานสําหรับเครื่องสูบน้ํา (Energy conservation of water pump)  

 6.1 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเครื่องสูบน้ำ 6-1 

 6.2 ประเภทของเครื่องสูบน้ำ 6-2 

  6.2.1 แยกตามลักษณะการเพ่ิมพลังงานให้แก่ของเหลว 6-2 

  6.2.2 แยกตามลักษณะการขับดันของเหลวในเคร่ืองสูบน้ำ 6-2 

 6.3 เฮด (Head) 6-6 

  6.3.1 เฮดความดัน (Pressure Head, HP) 6-6 

  6.3.2 เฮดความเร็ว (Velocity Head, HV) 6-6 

  6.3.3 เฮดสถิตย ์(Potential Head, Z) 6-7 

  6.3.4 เฮดการสูญเสียรวม (Total Head Loss, HL) 6-7 

  6.3.5 กราฟเฮดของระบบ (System Head Curve) 6-13 

  6.3.6 กราฟเฮดของเครื่องสูบน้ำ 6-15 

  6.3.7 ความเร็วจำเพาะและคุณลักษณะของเครื่องสูบน้ำ 6-16 



สารบญั 
 

 6.4 หลักการของ NPSH 6-19 

  6.4.1 หลักพ้ืนฐานและความเข้าใจเก่ียวกับ NPSH 6-19 

  6.4.2 แฟคเตอร์ต่างๆ ที่มีผลต่อ NPSH 6-27 

  6.4.3 ผลของของไหลท่ีสูบต่อค่า NPSH 6-28 

 6.5 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องสูบน้ำ 6-28 

  6.5.1 เกณฑ์การออกแบบเครื่องสูบน้ำ 6-29 

  6.5.2 การเกิดค้อนน้ำในระบบท่อส่งน้ำ 6-31 

 6.6 การตรวจสอบการทำงานและประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องสูบน้ำ 6-32 

  6.6.1 ข้อมูลที่สำคญัที่ควรตรวจวัด 6-32 

  6.6.2 เครื่องมือที่ใช้สำหรับการตรวจวัดเครื่องสูบน้ำ 6-33 

  6.6.3 เทคนิคการตรวจวัดเคร่ืองสูบน้ำ 6-37 

 6.7 การวิเคราะห์การใช้พลังงานระบบเครื่องสูบน้ำ 6-37 

  6.7.1 กำลังไฮดรอลิก 6-37 

  6.7.2 ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำ 6-38 

  6.7.3 การคำนวณขนาดต้นกำลังขับเครื่องสูบน้ำ 6-39 

  6.7.4 สมรรถนะการทำงานของเครื่องสูบน้ำ 6-41 

  6.7.5 กฎความคล้ายของเครื่องสูบน้ำ   6-44 

 6.8 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบเครื่องสูบน้ำ 6-47 

  6.8.1 การปรับความเร็วรอบของเครื่องสูบน้ำ 6-47 

  6.8.2 การบำรุงรกัษา 6-50 

  6.8.3 การปรับปรุงอุปกรณ์ 6-51 

  6.8.4 การจัดการตรวจสอบ 6-53 

 6.9 การตรวจวินิจฉัยเพ่ือหาแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน 6-54 

 6.10 แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 6-57 

 6.11 โปรแกรมวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 6-58 

 6.12 กรณีศึกษา 6-67 
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